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1 Inleiding 
Dit verslag bevat de conclusies van de publieke consultatie die Fluvius organiseerde aangaande het 
aanbod van niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten voor de 
distributienetbeheerder. 
 
Fluvius organiseerde een marktbevraging over welke niet-frequentiegerelateerde ondersteunende 
diensten de stakeholders kunnen aanbieden aan de distributienetbeheerder en welk nut deze 
kunnen bieden voor het distributienet. 
 
Met de toevoeging van Artikel 4.1.17/4 en Artikel 4.1.17/6 in het Energiedecreet werd in 2021 een 
kader gecreëerd voor de aankoop van flexibiliteitsdiensten voor het beheer van lokale congestie en 
de aankoop van niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten door de 
distributienetbeheerder. 
 
Conform Artikel 2.3.22 en Artikel 2.3.23 van het Technisch Reglement voor Distributie van 
Elektriciteit (TRDE) dienen de distributienetbeheerders specificaties of regels op te stellen voor de 
aankoop van deze diensten. 
 
Op basis hiervan zal de netbeheerder een eerste versie van de regels voor de aankoop van niet-
frequentiegerelateerde ondersteunende diensten opstellen, die via een afzonderlijke 
consultatieprocedure met de marktpartijen afgetoetst zullen worden. 
 
Een niet-frequentiegerelateerde ondersteunende dienst wordt als volgt gedefinieerd in het 
Energiedecreet: 
een dienst die wordt gebruikt door een […] distributienetbeheerder of […] voor 

• spanningsregeling in stationaire toestand 

• snelle blindstroominjecties 

• inertie voor plaatselijke netstabiliteit 

• kortsluitstroom 

• of inzetbaarheid in eilandbedrijf; 
 
In dit kader heeft Fluvius de stakeholders bevraagd over welke niet-frequentiegerelateerde 
ondersteunende diensten zij kunnen aanbieden en welk nut deze kunnen bieden voor het net. 
 
De consultatieperiode liep van maandag 17 januari 2022 tot en met zondag 27 februari 2022. 
 
Dit document analyseert de ontvangen antwoorden, met als doel deze te integreren in de verdere 
stappen van het overleg, om invulling geven aan de bepalingen van TRDE Art. 2.3.23. 
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2 Reacties tijdens de formele consultatie  
Er werden 11 reacties ontvangen tijdens de consultatieperiode: 

• Twee volledig confidentiële reacties 

• Engie  

• FEBEG – reacties via het antwoordformulier via leden 

• Flexcity Belgium  

• iLumen  

• ODE – reacties via het antwoordformulier via leden 

• Phoenix Contact  

• Storm 

• Xvent/Smappee  

• YUSO  
 
De reacties van FEBEG en ODE waren algemeen en worden samen met andere algemene 
opmerkingen in het onderdeel “Algemene reacties” besproken. Eventuele inhoudelijke reacties via 
het antwoordformulier werden via de leden aan Fluvius bezorgd.  
 
Fluvius wenst de stakeholders uitdrukkelijk te bedanken voor hun medewerking en hun voorstellen 
tot overleg en samenwerking. 

2.1 Algemene reacties 

Verschillende stakeholders benadrukken het volledig of deels confidentieel karakter van de 
antwoorden op de consultatie. In wat volgt, nemen wij de niet-confidentiële reacties op.  
 
Een aantal algemene opmerkingen van stakeholders worden hier kort besproken. 
 

2.1.1 Marktgebaseerde aankoop op vrijwillige basis 

Verschillende stakeholders benadrukken dat het belangrijk is dat het aanbieden van deze dienst aan 
de distributienetbeheerder op vrijwillige basis kan gebeuren (zowel voor nieuwe en bestaande 
assets, als voor assets die de dienst al geleverd hebben) en op basis van een prijsofferte van de 
kandidaat-leverancier. Deze laatste is volgens de stakeholders namelijk het best geplaatst om de 
kosten gerelateerd aan het leveren van de dienst met zijn specifieke assets te berekenen, de risico’s 
in te schatten en de vergoeding te bepalen.  
 
Fluvius onderschrijft het vrijwillig karakter en de marktgebaseerde aankoop.  
 



Consultatieverslag “aanbod niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten voor de DNB” • 19/05/2022 

 

 

3  

 

2.1.2 Technologieneutraliteit 

Marktpartijen benadrukken het belang van technologieneutraliteit. Fluvius streeft inderdaad naar 
technologieneutrale specificaties die deelname van zoveel mogelijk types technologieën moeten 
mogelijk maken. 

2.2 Bespreking van de specifieke niet-confidentiële reacties 

Storm leverde een antwoord aan voor zes windmolenparken waarmee zij reactief vermogen zouden 
kunnen leveren. In wat volgt, worden deze antwoorden samengevat zonder de technische details 
van de verschillende parken. 
 

1 

Geef aan welke ondersteunende dienst(en), beschreven in paragraaf 2.2, u kan leveren aan Fluvius, en welk nut 
deze kunnen hebben voor het net. 
 
Flexcity Belgium: Spanningsregeling in de stationaire toestand 
 
iLumen: 
Spanningsondersteunende diensten. In gebieden waar de spanningsval over de kabel van de DNB hoog is, 
ontstaat op zonnige middagen zeer hoge spanningen en 's avonds zeer lage spanningen. Hier kan deze dienst een 
rol in spelen. 
 
Phoenix Contact: 
Spanningsregeling in stationaire toestand door het leveren of opnemen van reactief vermogen :  
Phoenix Contact is een technologiebedrijf en heeft zelf geen energie-assets. Onze stuurtechnologie kan er voor 
zorgen dat zonneparken reactief vermogen kunnen leveren of opnemen door sturing van de omvormers. 
 
Storm: leveren van reactief vermogen 
 
Xvent/Smappee: Spanningsregeling in de stationaire toestand 
 
Reactie Fluvius: 
Zowel in de confidentiële als in de niet-confidentiële reacties wordt verwezen naar spanningsondersteuning en 
het beheer van het reactief vermogen. 
Slechts één confidentiële reactie verwijst ook naar inertie voor plaatselijke netstabiliteit en inzetbaarheid in 
eilandbedrijf. Er wordt echter niet verduidelijkt welk nut deze zouden kunnen hebben voor het door Fluvius 
beheerde distributienet. 
 
Fluvius zal voor het opstellen van de regels voor de aankoop van ondersteunende diensten dan ook uitgaan van 
de ondersteunende dienst voor het beheer van het reactief vermogen. Indien er stakeholders zijn die van mening 
zijn dat er ook reeds een toepassing zou kunnen zijn voor andere ondersteunende diensten, nodigen wij hen uit 
om in hun reactie op de consultatie rond de regels voor de aankoop van flexibiliteit en ondersteunende diensten 
te verduidelijken wat het nut van deze dienst zou kunnen zijn voor het distributienet. 
  

2 

Heeft u ervaring met vergelijkbare diensten aan andere netbeheerders in België of in het buitenland ? Zo ja 
graag verwijzing naar de betrokken netbeheerder en korte toelichting i.v.m. de geleverde dienst. 
 
Flexcity Belgium: Nee 
 
iLumen: Neen. Wel deden we reeds testen op locaties waar de omvormer uitviel door te hoge spanningen, maar 
dit specifiek voor de eindklant. 
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Phoenix Contact: Phoenix Contact heeft ervaring met reactieve sturing van PV omvormers zowel in Belgie als in 
het buitenland. 
 
Storm: nee 
 
Xvent/Smappee: Diverse balancing diensten aan Elia (FCR, aFRR, ..) 
 
Reactie Fluvius: 
Fluvius dankt de stakeholders voor hun reactie en stelt vast dat aanwezige ervaring op vlak van niet-frequentie 
gerelateerde ondersteunende diensten vandaag geconcentreerd zit bij enkele marktpartijen. 
  

3 

Kan u een dienst voor spanningsregeling in stationaire toestand door het leveren of opnemen van reactief 
vermogen aanbieden op het elektriciteitsnet van Fluvius ? Zo ja, omschrijf de technische specificaties van de 
dienst, en de randvoorwaarden waaronder u die kan aanbieden aan de hand van onderstaande 
karakteristieken (zie 3.1-3.x) 
 
Engie: De beschreven dienst kan worden aangeboden aan Fluvius. 
 
iLumen: Ja. Wanneer de omvormer (PV en of batterij) bepaalde communicatiemogelijkheden biedt (typisch 
sunspec modbus), kunnen we via ons iLusmart EMS deze aansturen en faseverschuiving gaan genereren. Maar dit 
is toestel afhankelijk. 
 
Phoenix Contact: Ja 
 
Storm: ja/beperkt (gedetailleerd per park) 
 
Xvent/Smappee: Ja 
 
Reactie Fluvius: 
De reacties van de stakeholders op deze vraag zijn positief. Fluvius concludeert dat hier een mogelijkheid is van 
marktpartijen om deze dienst te leveren, terwijl er ook op bepaalde specifieke locaties een nood bestaat aan deze 
dienst vanuit Fluvius. 
  

3.1 

Asset type : 
Via welk asset type zal u de dienst aanleveren ? 
 
iLumen: AC connected energy storage + iLusmart + digitale meter 
 
Phoenix Contact: Onze technologie kan zonneparken sturing indien de omvormers stuurcommandos kunnen 
ontvangen.  Praktisch alle grote omvormermerken kunnen dit vandaag. 
 
Storm: via windturbines (gedetailleerd per park) 
 
Xvent/Smappee:  Batterijen - 3 BESS (Battery Energy Storage System) voor een totale usable capacity van 2114 
kWh - 1C Li-ion 
 
Reactie Fluvius: 
Op basis van de reacties van de stakeholders blijkt dat de dienst inderdaad technologieneutraal aangeboden kan 
worden. Het zal bijgevolg de locatie zijn die de driver is welke installaties al dan niet in aanmerking komen en niet 
de technologie. 
  

3.2 

Asset locatie (zone) : 
Op welke locatie is/zijn de assets gelegen via dewelke u de dienst kan leveren ? 
 
iLumen: Vlaanderen 
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Phoenix Contact: Phoenix Contact heeft geen eigen energieassets. 
 
Storm: (gedetailleerd per park) 
 
Xvent/Smappee: Xvent / Smappee - site Snowball - Evolis 104, 8530 Harelbeke 
 
Reactie Fluvius: 
Op basis van de confidentiële en niet-confidentiële locaties kan Fluvius een onderzoek starten om de lokale nood 
te matchen met het aanbod. Op die basis kunnen pilootprojecten geïdentificeerd worden. 
  

3.3 

Asset volume : 
Hoeveel assets kan u op dit moment inzetten om de dienst te leveren en wat is de verwachte evolutie ? 
 
iLumen: Ongeveer 100. Dit is snel groeiende. Wanneer men niet enkel naar reactief vermogen zou kijken, maar 
ook naar aansturing van lasten zoals EV en elektrische boiler om de spanning te beïnvloeden is het potentieel veel 
groter! 
 
Storm: (gedetailleerd per park, 11 assets in totaal over 6 parken) 
 
Xvent/Smappee:  
Batterijen - 3 BESS voor een totale usable capacity van 2114 kWh - 1C Li-ion 
Evolutie van het vermogen door normale slijtage van de batterijen 
 
Reactie Fluvius: 
Fluvius begrijpt de reactie van iLumen als een oproep om ook werk te maken van de aankoop van flexibiliteit ten 
behoeve van lokale congestie. Dit is zeker de bedoeling. De komende consultatie rond de regels voor aankoop van 
flexibiliteit en ondersteunende diensten zal dit thema ook behandelen. In deze voorafgaande consultatie lag de 
focus echter specifiek op ondersteunende diensten. 
  

3.4 

Minimum (geaggregeerd) vermogen : 
Welk (geaggregeerd) reactief vermogen kan u hiermee aanleveren ? 
 
iLumen: gemiddeld 3kW en 6kWh per adres 
 
Storm: (gedetailleerd per park) 
 
Xvent/Smappee:  
Dit is afhankelijk van het PQ-werkingspunt.  (Er werd een bijlage aangeleverd met details.) 
 
Reactie Fluvius: 
Fluvius dankt de stakeholders voor hun reactie. Dit helpt het potentieel van de markt in te schatten. 
  

3.5 

Spanningsniveau aansluiting : 
Op welk spanningsniveau zijn de assets waarmee u de dienst kan leveren aangesloten ? 
 
iLumen: LS 
 
Storm: 15 kV en 36 kV 
 
Xvent/Smappee: 10,5 kV 
 
Reactie Fluvius: 
Fluvius neemt er akte van dat er assets beschikbaar zijn op alle spanningsniveaus van het distributienet. 
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3.6 

Frequentie van gebruik/activatie : 
Zijn er beperkingen in de frequentie of duur van de levering van de dienst door 1 of meerdere assets ? 
 
iLumen: connectiviteit 
 
Phoenix Contact: 
Wanneer de omvormer op het maximumvermogen werkt, kan er geen reactief vermogen opgenomen of geleverd 
worden, tenzij men  het actief vermogen reduceert. Dit volgt uit het typische werkingsdiagramma van een PV 
omvormer in de tweede sheet hierna. Dus, tenzij dit verlies aan actief vermogen vergoed wordt, zal de eigenaar 
van de PV installatie niet akkoord gaan met reactieve sturing op de momenten van maximale productie. 
 
Storm: geen beperkingen 
 
Xvent/Smappee:  
A priori de limieten met betrekking tot de energie (2114 kWh) van de BESS en gebruik/activatie is te bepalen in 
functie van diensten aan Elia of andere toepassingen voor BESS  
 
Reactie Fluvius: 
Verschillende stakeholders brengen hier verschillende aandachtspunten aan. We nemen deze aandachtspunten 
mee bij het opstellen van de regels. 
  

3.7 

Profiel : 
Wat is het typisch profiel van de geleverde dienst. Omschrijf de volgende parameters : 
- Response tijd 
- Ramping tijd 
- Minimum duur   
 
iLumen: We werken via een cloud based EMS, dus we spreken over seconden. 
 
Phoenix Contact: 
- responstijd: enkele seconden 
- rampingtijd: minder dan een seconde of enkele seconden. 
- Minimum duur: geen beperking 
 
Storm: tijden momenteel niet beschikbaar/beperkte diensten beschikbaar al naargelang het park 
 
Xvent/Smappee:  
Deze assets zijn de snelste in de markt :  zie vereisten voor leveringen FCR aan Elia 
 
Reactie Fluvius: 
Op basis van de reacties van de stakeholders blijkt dat de beperkingen niet van die aard zijn dat zij de correcte 
levering van de dienst zouden onmogelijk maken. Fluvius zal hiermee rekening houden bij het opstellen van de 
regels. 
  

3.8 

Engagementsniveau beschikbaarheid : 
Zijn er beperkingen in de beschikbaarheid van de dienst ? 
 
iLumen: SOC (State of Charge) van het systeem 
 
Phoenix Contact: zie 3.6 
 
Storm: 33% van maximaal mogelijk geproduceerd actief vermogen 
 
Xvent/Smappee:  



Consultatieverslag “aanbod niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten voor de DNB” • 19/05/2022 

 

 

7  

 

A priori de limieten met betrekking tot de energie (2114 kWh) van de BESS en gebruik/activatie is te bepalen in 
functie van diensten aan Elia of andere toepassingen voor BESS 
 
Reactie Fluvius: 
Hier blijken, afhankelijk van de technologie, beperkingen te zijn in de beschikbaarheid van de dienst. De 
doelstelling moet zijn om de regels op zodanige wijze te formuleren dat zoveel mogelijk technologieën kunnen 
deelnemen. 
Tevens wordt het punt aangehaald dat voor sommige assets de beschikbaarheid kan afhangen van de eventuele 
selectie in het kader van andere flexibiliteitsdiensten, bijvoorbeeld balanceringsdiensten. Het is bijgevolg een 
aandachtspunt dat er maximaal moet naar gestreefd worden dat diensten gecombineerd kunnen worden, maar 
elkaar ook niet tegenwerken. 
  

3.9 

Activatie : 
Hoe ziet u de aansturing van de klantassets concreet gebeuren ? Welke technische mogelijkheden zijn er 
vandaag reeds aanwezig en wat moet er nog geïnstalleerd worden ? 
Welk communicatiekanaal kan gebruikt worden voor activatie van de dienst ? 
 
iLumen: EMS is bestaand, eenvoudigste is via API te werken 
 
Phoenix Contact: Dit vraagt de installatie van de Phoenix Contact Power Controle unit (PCU).  
De PCU kan stuurcommandos ontvangen van een lokale DSO RTU via het IEC 60870-5-104 Protocol of vanuit een 
centrale controle eenheid via een beveiligde verbinding. De omvormers dienen met de PCU verbonden te worden 
via RS485 bekabeling of via CAT5 bekabeling (Sunspec, modbus protocol). 
 
Storm: afhankelijk van het park: 

- geen IEC 104 beschikbaar noch TCK met deze mogelijkheid 

- IEC104 mogelijk doch momenteel niet geimplementeerd daar geen TCK v4 

- IEC104 (TCK v4) 
 
Xvent/Smappee:  
Er kan een extern PQ commando worden gegeven aan de BESS via een externe controller 
 
Reactie Fluvius: 
Op vlak van activatie is er een duidelijk onderscheid in reacties van de stakeholders: 

• Stakeholders met assets waar een telecontrolekast aanwezig is (klassiek ≥ 1 MVA), verwijzen in regel naar 
gebruik van de telecontrolekast als middel om de aansturing te realiseren. Er is een directe verbinding 
tussen de systemen van de DNB en de telecontrolekast.  

• Stakeholders zonder telecontrolekast stellen alternatieven voor, bijvoorbeeld een API of het uitzenden 
van setpoints die vervolgens verder verzonden kunnen worden naar de assets. 

Het is nog niet volledig duidelijk hoe de rol van Flexibility Service Provider (FSP) kan meegenomen worden in het 
model waarbij de telecontrolekast wordt gebruikt. Fluvius zal hier een voorstel uitwerken (via leertrajecten) en dit 
in een volgende versie van de regels voor ondersteunende diensten borgen.  
  

3.10 

Periode en tijdsvenster dienstverlening : 
In welke periode kan u deze dienst leveren (vb vanaf 2023,…) 
In welk tijdsvenster kan u de dienst leveren (vb april-oktober op werkdagen tussen 8u-17u) 
 
iLumen: 2023 is zeker haalbaar 
 
Storm: overeen te komen 
 
Xvent/Smappee:  
A priori kan de dienst direct worden geleverd gedurende alle uren van het jaar 



Consultatieverslag “aanbod niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten voor de DNB” • 19/05/2022 

 

 

8  

 

 
Reactie Fluvius: 
Fluvius dankt de stakeholders voor hun reactie. Dit helpt het potentieel van de markt in te schatten. 
  

3.11 

Andere randvoorwaarden : 
Geef andere relevante technische specificaties indien die hierboven niet opgelijst zijn 
 
iLumen: Mijn inziens moet ook zeker gekeken worden naar andere diensten buiten reactief vermogen gezien 
grote verbruikers zooals EV en elektrsiche boilers onmiddellijk kunnen meegenomen worden en dit veel meer 
potentieel biedt om bepaalde spanningsvariaties te gaan opvangen. 
 
Storm: in deze fase onbekend 
 
Xvent/Smappee: Zie bijlage ivm. mogelijke PQ werkingspunten 
 
Reactie Fluvius: 
Voor wat betreft de sturing van het actief vermogen verwijzen we naar onze reactie onder 3.3. 
  

3.12 

Vergoedingsmechanisme : 
- Hoe ziet u de "waardebepaling" van geleverde diensten ? Wat is volgens u de aangewezen manier voor het 
vergoeden van de dienst en is deze afhankelijk van de manier waarop hij aangeleverd wordt ? 
- Welke prijsformule zou u naar voor schuiven ? 
- Welke factoren moeten volgens u de prijszetting van de dienst bepalen ? 
 
Engie: 
Wanneer een netgebruiker een asset ter beschikking stelt van de netbeheerder om de dienst te leveren, zal dit 
onheroepelijk kosten met zich meebrengen. Deze kosten bestaan uit CAPEX kosten (bvb. investeringen in de 
elektrische installatie en/of communicatie, contractuele verhoging v.h. vermogensrecht op de aansluiting, 
ontwikkelingen voor de turbinesoftware, ...)  en OPEX kosten (verhoogd eigenverbruik van de asset, lagere actieve 
productie, kosten voor de opvolging v.d. communicatie en werking v.d. dienst, ...). Deze kosten zullen door de 
netgebruiker in rekening moeten gebracht worden voor de waardebepaling van de te leveren dienst en deze 
kosten zijn afhankelijk van het type asset of technologie waarmee de dienst aangeboden wordt. Een voorstel is 
dat de netgebruiker per asset de kosten in kaart zal brengen en op basis van een businessmodel zal komen tot een 
kostprijs bestaande uit 2 componenten: 
- een vaste component die afhankelijk is van het aantal uren per jaar dat de leverancier de dienst beschikbaar 
maakt. Deze component moet geïndexeerd worden volgens de evolutie van de consumptieprijsindex (CPI). 
- een variabele component "euro per geleverde MVArh" (€/MVArh). Dit component moet gedeeltelijk 
geïndexeerd worden op de marktprijs voor actieve energie en gedeeltelijk volgens de evolutie van de 
consumptieprijsindex (CPI), volgens een formule te bepalen door de aanbieder van de dienst. 
Zowel de vaste als de variabele component dienen steeds technisch / commercieel verantwoordbaar te zijn. 
 
Het door Fluvius te vergoeden bedrag kan vervolgens bepaald worden door de vastgelegde kostprijs (€/MVArh) en 
het verwachte te leveren volume reactieve energie (MVArh) op kwartuurbasis plus de vergoeding op basis van de 
vaste component. 
Belangrijk is ook: Indien voor de netaansluiting van de asset die gekwalificeerd is voor het leveren van de dienst 
spanningsregeling het (contractueel) ter beschikking gesteld vermogen aan de netaansluiting (MVA) ontoereikend 
is zal door de netgebruiker een verhoging van het ter beschikking gesteld vermogen gefinancierd moeten worden. 
De kosten volgend uit deze verhoging kunnen vervolgens via de vaste component van de vergoeding 
terugverdiend worden. 
 
iLumen: vaste vergoeding + variabele op afroep 
 
Storm: te bepalen 
 
Xvent/Smappee:  
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Analoge voorwaarden aan de vergoedingen door Elia voor balancing diensten 
Men kan auctions organiseren voor toekomstige beschikbaarheden en activatievergoedingen bepalen. 
 
Reactie Fluvius: 
We danken de stakeholders voor hun inzichten m.b.t. de waardebepaling.  
Onderstaande componenten zullen alvast in overweging worden genomen: 

• Vaste vergoeding: deze component wordt overwogen om de vaste kosten te compenseren om de dienst 
leverbaar te maken. 

• Activatievergoeding en/of volumevergoeding: deze component wordt overwogen om de kosten te 
vergoeden die samenhangen met het leveren van de dienst.  

  

3.13 

Contracttermijn : 
Wat is de gewenste of mogelijke termijn waarover u de dienst kan leveren? 
 
Engie: 
Initieel bieden we een éénjarig contract aan. Te evalueren na een proefperiode of een meerjaren contract ook 
haalbaar is. 
 
iLumen: liefst lange termijn zodat de nodige capex kan geïnvesteerd worden. >5jaar 
 
Storm: 5 jaar minimaal 
 
Xvent/Smappee: Open raamcontract met vrije deelname aan auctions voor beschikbaarheid en activatie 
 
Reactie Fluvius: 
Er zijn twee strekkingen in de reacties, nl. partijen die in eerste instantie een beperkte duur wensen, en anderen 
die een voldoende lang engagement vanuit de DNB wensen gelet op de investeringen die nodig zijn om het 
potentieel te ontsluiten. 
Er is verder overleg met de stakeholders nodig om dit uit te klaren. 
  

3.14 

Combinatie met andere diensten : 
Denkt u deze dienst te kunnen leveren in combinatie met andere diensten ?   Indien niet, wat is de beperking of 
impact op deze en de andere diensten ? 
 
iLumen: Ja, aansturing grote verbruikers zoals EV, Elektrische boilers, accumulatiekachels, warmtepompen,... 
 
Storm: te bepalen 
 
Xvent/Smappee:  
Gebruik/activatie is te bepalen in functie van diensten aan Elia of andere toepassingen voor BESS 
 
Reactie Fluvius: 
Fluvius dankt de stakeholders voor hun reactie.  
  

3.15 

Penalisatiemechanismen : 
Hoe kijkt u naar penalisatie indien de dienst niet geleverd wordt conform contractuele afspraken. Wat is voor u 
een billijke verhouding tussen opbrengst en penalisatie? 
 
Engie:  
Het invoeren van deze dienst vereist het opvolgen en verifiëren van de bijdrage van de netgebruiker voor de 
spanningsregeling. Bijvoorbeeld kan er op gemiddelde kwartuurbasis gecontroleerd worden of de effectieve MVAr 
bijdrage van de netgebruiker binnen de tolerantieband ligt van de verwachte MVAr bijdrage. Op basis van deze 
verificatie kan op maandbasis gecontroleerd worden in hoeveel procent van de kwarturen de levering van de 
dienst als succesvol of onsuccesvol beschouwd kan worden. Zolang het percentage onsuccesvolle leveringen een 
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vooraf bepaalde ondergrens niet overschrijdt (cfr. 30% VSP Elia) wordt er geen reductie toegepast op de 
vergoeding voor de dienst. Overschrijdt het bekomen percentage een hogere drempel (cfr. 80% VSP Elia) dan 
wordt geoordeeld dat de dienst gedurende de hele maand niet conform geleverd werd en word de vergoeding 
volledig ingehouden. Percentages tussen beide drempels (30%-80% VSP Elia) leiden tot een gedeeltelijke reductie 
van de vergoeding. Welke waarde aanvaardbaar is voor de te gebruiken tolerantieband zal in onderling overleg 
met de netbeheerder dienen besproken te worden en voorafgaand aan het afsluiten van het contract bepaald 
moeten worden. Ter vergelijking wordt door Elia hier een afwijking tot 7.5% van de gevraagde waarde toegelaten. 
Om te vermijden dat afwijkingen in MVAr t.o.v. de gevraagde waarde behouden blijven of elkaar versterken in 
geval van langdurig uitblijven van een setpuntwijziging wordt aangeraden een reset op regelmatige basis te 
implementeren. Dit kan bvb. inhouden dat minstens 1 maal per dag een wijziging in MVAr vraag doorgegeven 
wordt aan de asset. Zo kan men voorkomen dat een asset langdurig buiten tolerantie begint te werken (vooral van 
toepassing bij de automatic control mode). 
 
iLumen: 
Ons inziens dient er een periode te komen van minstens 1 jaar waarin een samenwerking geïnitialiseerd wordt. 
Dit dient een living lab omgeving te zijn waar alle stakeholders transparant samenwerken met het oog op een zo 
goede mogelijke dienstverlening. Wanneer men te snel naar penalisatie gaat zal dit zeker een hogere kost met 
zich meebrengen alsook innovatie beperken. In deze periode worden de diensten geactiveerd. na dit jaar kan er 
gekeken worden naar Up time en SLA's afgesproken worden. 
 
Storm: 40/60 (penalty/opbrengst) 
 
Xvent/Smappee:  
De assets worden ge-prequalified en er kunnen beschikbaarheidstesten worden uitgevoerd.  Indien niet voldaan 
worden assets geschrapt. 
 
Reactie Fluvius: 
Fluvius dankt de stakeholders voor hun reactie. Een eenduidige feedback naar penalisatie kan niet afgeleid 
worden uit de antwoorden. Fluvius neemt mee dat een bepaalde graad van zekerheid en penalisatie moet worden 
opgenomen met een duidelijke verwachting en tolerantie, dat dit eenvoudig en werkbaar moet zijn en in 
verhouding moet zijn tot de potentiële omzet/opbrengst. 
We begrijpen de oproep om minstens een jaar in een living lab samen te werken. Fluvius onderschrijft de vraag en 
wenst inderdaad de specificaties op basis van pilootprojecten verder vorm te geven. 
  

3.16 

Poolbeheer en kwalificatieproces : 
Hoe zou het beheer van de pool van de deelnemende assets verlopen ? 
 
iLumen: Assets hebben criteria die via api dienen gekoppeld te worden. 
 
Storm: Te bepalen 
 
Xvent/Smappee:  
Analoge methode zoals balancing diensten aan Elia 
 
Reactie Fluvius: 
Verschillende stakeholders leggen de link naar het poolbeheer dat vandaag reeds gekend is, onder meer in het 
kader van de balanceringsdiensten voor Elia. Dit model volgen zou betekenen dat de aankoop van 
ondersteunende diensten door de DNB kan ingepast worden in het bestaande kader, o.a. door toevoeging van 
deze dienst aan de dienstencatalogus van het contract FSP-DNB. Dit lijkt inderdaad de logische keuze. 
  

3.17 

Settlement & metering : 
Hoe ziet u de afrekening van de geleverde volumes ? Welke meetgegevens zijn hiervoor vereist en hoe worden 
deze uitgewisseld ? 
 
iLumen:  
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aan de hand van de verzonden api requests van de dnb kan bepaald worden hoe vaak de dienst gebruikt werd. 
Het lokaal EMS logt aan de hand van de P1 poort (kan ook S1 poort zijn, maar lijkt ons overkill) de waarden en 
deze kunnen eventueel ook ter beschikking gesteld worden via api indien de backend van de DNB deze data niet 
toont. Hier kunnen fluctuaties van spanning gezien worden. 
 
Storm: uitlezing zoals vandaag beschikbaar op de meter(15 min data) 
 
Xvent/Smappee:  
De logging van alle elektrische parameters is aanwezig (afhankelijk van relevantie tot 4 seconden intervaldata) 
voor alle BESS. 
 
Reactie Fluvius: 
Er wordt door de stakeholders zowel verwezen naar de hoofdmeter als naar submeters. Fluvius wenst de 
afrekening, zeker in een eerste fase, uit te voeren op basis van de hoofdmeter. De eventuele meerwaarde van het 
gebruik van data uit submeters is niet onmiddellijk duidelijk terwijl dit wel bijkomende datastromen zou vereisen. 
  

3.18 

Informatieuitwisseling : 
Welke informatie-uitwisseling is volgens u noodzakelijk tussen de aanbieder van de dienst en de netbeheerder 
voor een correct beheer en afrekening van de dienst ? 
 
iLumen: EAN, assets specificaties (vermogen, capaciteit, availability,...) en mogelijkheid om via api een request te 
doen door de dnb. Wanneer de criteria wanneer de dienst moet ingeschakeld worden, kan dit ook lokaal in het 
ems gebouwd worden en is geen extern signaal nodig. 
 
Storm: timing en hoeveelheid 
 
Xvent/Smappee:  
De logging van alle elektrische parameters is aanwezig (afhankelijk van relevantie tot 4 seconden intervaldata) 
voor alle BESS. 
 
Reactie Fluvius: 
Op basis van de input van de stakeholders formuleren we een eerste voorstel. 
  

4 

Bent u bereid of in staat deel te nemen aan een pilootproject voor het aansturen van reactieve energie of een 
andere ondersteunende dienst ? 
Zo ja, beschrijf uw voorstel en de randvoorwaarden waaronder u hieraan kan meewerken : timing, budget, 
technische randvoorwaarden,... 
 
iLumen: Ja, alles in onderlinge afspraak. We hebben een eigen Vlaams R&D afdeling. 
 
Phoenix Contact:  
Phoenix Contact is bereid deel te nemen aan een pilootproject. 
We kunnen dit opnemen met een van onze klanten/ eigenaar van zonneparken. Indien de PV asset reeds een 
Phoenix Contact PCU  heeft in het kader van "Distributed Energy Resources Precision Regulation" , dan is 
waarschijnlijk geen bijkomende hardware nodig maar wel een aanpassing van de software. 
 
Storm: ja 
 
Xvent/Smappee:  
We zijn hiertoe bereid.  De systemen zijn opgesteld in 'Proeftuin' site zodat alle faciliteiten aanwezig zijn voor 
piloot projecten.  De voorwaarden voor samenwerking rond piloot project zijn onderling te bepalen. 
 
Reactie Fluvius: 
Er is veel bereidheid bij de stakeholders om samen te werken rond pilootprojecten. Een uitgebreide toelichting 
hieromtrent wordt gegeven in Hoofdstuk 3. 
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5 

Welke zijn volgens u aandachtspunten naar verdere evolutie en algemene bepalingen van dergelijke 
systeemdiensten (na piloot/testperiode) 
 
Engie: 
Het aanbieden van de dienst moet op vrijwillige basis gebeuren (zowel voor nieuwe als voor bestaande assets, en 
voor assets die al de dienst geleverd hebben) en op basis van een prijsofferte van de kandidaat leverancier.  Deze 
is het best geplaatst om de kosten gerelateerd aan het leveren van de dienst met zijn specifieke assets te 
berekenen, de risico’s in te schatten en de vergoeding te bepalen die hij wenst te behalen. Het aankopen van de 
dienst is dus een marktgebaseerde procedure. 
 
Belangrijk is om erover te waken dat deze dienst technologieneutraal blijft zodat verschillende partijen deze 
dienst kunnen aanbieden.Afhankelijk van het type technologie waarmee de dienst aangeboden zal worden, zullen 
de kosten voor het kunnen aanbieden ervan verschillend zijn, wat leidt tot verschillen in de vraagprijs gedefineerd 
door de verschillende aanbieders. 
 
iLumen: 
Trachten het project niet te nauw te definiëren gezien de snel wijzigende markt. Dit zal ervoor zorgen dat er veel 
meer mogelijkheden ontstaan. 
 
Phoenix Contact: Cybersecurity is van cruciaal belang. 
 
Storm: duidelijke contractuele afspraken, autonomie van beheer windturbines 
 
Xvent/Smappee:  
Een piloot project moet het POC bevestigen voor de beoogde diensten met BESS.  Eenmaal de POC gevalideerd is, 
kunnen we de POB van de dienstverlening uitwerken. 
 
Reactie Fluvius: 
Fluvius dankt de stakeholders voor deze verschillende aandachtspunten. Een aantal punten werd reeds in de 
algemene feedback behandeld. Er is een spanningsveld tussen enerzijds de vraag naar een open benadering met 
een nadere uitwerking in tweede fase, en anderzijds een vraag naar een duidelijk contractueel kader.  
Het aandachtspunt naar cybersecurity (onder meer m.b.t. de operationele veiligheid van het net) is heel relevant. 
Bij aansturing via de telecontrolekast is dit punt geborgd in de bestaande processen van de DNB. Bij aansturing via 
een FSP verdient dit extra aandacht. 
  

6 

Welke drivers zijn bepalend om een win-win situatie te creëren (open en competitieve markt & genoeg 
aantrekking en potentieel voor marktspelers) 
 
Engie: 
Zoals weergegeven in punt 5 is het technologieneutraal zijn van belang. Hierdoor krijgen assets steunend op 
verschillende technologieën de kans deel te nemen in het leveren van de dienst terwijl er een correcte vergoeding 
tegenover het leveren van de dienst staat. 
Het voordeel voor de DNB is dat netspanningen en stromen van reactief vermogen in het net optimaler onder 
controle gehouden worden, terwijl de beheerder van de asset deze meer efficiënt en rendabel kan gaan inzetten 
door het leveren van de extra dienst. 
 
iLumen: 
Duidelijk en transparante KPI's die aantonen wat deze diensten betekenen voor ons net en de kost ervan. Deze 
diensten moeten ervoor zorgen dat de totale kost van ons net, door slim te sturen, een stuk lager ligt. Het succes 
ligt erin dit duidelijk te maken en cijfers te presenteren op basis van uitgepaarde kosten door deze diensten. 
 
Storm: interessante prijsbepaling vs lasten 
 
Xvent/Smappee:  
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Hoofdzakelijk economische drivers met aandacht voor de interactie met andere ondersteunende diensten aan 
netbeheerders (balancing diensten Elia) en andere toepassingen voor BESS. 
 
Reactie Fluvius: 
In de vraag naar KPI’s lezen we een vraag naar transparantie. Het is de doelstelling om hier via het jaarlijkse 
investeringsplan aan tegemoet te komen. Verder onderschrijven we het belang van een correcte vergoeding, met 
aandacht voor interactie met andere flexibiliteitsdiensten. 
  

 
 

3 Volgende stappen 
 
Dit consultatieverslag bevat de conclusies van de publieke consultatie die Fluvius organiseerde 
aangaande het aanbod van niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten voor de 
distributienetbeheerder. 
 
Op basis van de input van de stakeholders concludeert Fluvius dat er een draagvlak is voor het 
verder uitwerken van ondersteunende dienst voor het beheer van reactief vermogen.  
 

Stap 1: consultaties 

In de komende weken lanceert Fluvius twee publieke consultaties rond dit thema: 

• Een consultatie over de eerste versie van regels voor de aankoop van flexibiliteit en 
ondersteunende diensten, waarbij de input uit deze consultatie uiteraard wordt 
meegenomen voor wat de ondersteunende diensten betreft. Deze regels en deze eerste 
consultatie dienen beschouwd te worden als startschot van verder overleg met de 
stakeholders.  

• Een consultatie over het investeringsplan elektriciteit. In dit investeringsplan gaat Fluvius 
verder in op de toepassing van flexibiliteitsdiensten of ondersteunende diensten.  

 
Om deze regels verder te laten evolueren, wil Fluvius een beroep doen op de stakeholders, enerzijds 
via verdere publieke consultaties, anderzijds via pilootprojecten, gedefinieerd op basis van 
leerdoelen voor elk project.  
 

Stap 2: opstart pilootproject 

Wij danken de stakeholders voor de vele reacties om deel te nemen aan pilootprojecten. 
We starten concreet de eerste piloot op als gevolg van de voorbije consultatie: daarin werd gepolst 
naar de interesse om deel te nemen aan projecten in het kader van reactiefbeheer, en werd een 
regio meegegeven waarbinnen Fluvius de eerste stap kan zetten.  
 
Tijdens de consultatieronden meldden zich enkele kandidaat-partners. Bij de selectie van de 
kandidaat-partners werd gekeken naar de beschikbaarheid om op korte termijn een piloot te 
starten, alsook de specifieke koppelpunten waar verschillende partijen de dienst kunnen leveren. 
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Met deze kandidaat-partners zullen gesprekken worden opgestart rond het vormen van een eerste 
pilootproject.  
 
Anderzijds zijn er partijen die aangeven dat zij assets kunnen aanzoeken om deel te nemen aan 
andere leerdoelen, of dat zij een eventueel pilootproject op iets langere termijn zien.  
 

Vervolgstappen: 

Fluvius staat als distributienetbeheerder aan het begin van aan langetermijntraject om dergelijke 
diensten te ontwikkelen, net als vele collega-DSO’s in Europa. Er bestaat dus geen hapklare 
routekaart die kan worden gevolgd, noch een helder omschreven eindbestemming. Daarom wil 
Fluvius via pragmatisch vormgegeven pilootprojecten ervaring opdoen, telkens gericht op de vragen 
die op dat moment het meest kritisch zijn en beantwoord moeten worden alvorens de volgende 
etappe van de route kan worden uitgestippeld.   
 
Aangezien het ontwikkelen van deze diensten neerkomt op het ontwikkelen van maatschappelijke 
relevante samenwerkingsvormen, is het de intentie van Fluvius om deze leerdoelen in elke etappe 
gezamenlijk met de in die fase relevante partners op te stellen. Wie in elke fase de relevante 
partners zijn, ligt niet a priori vast: dit kan functie zijn van de locatie (het beschikken over assets in 
de relevante regio), de probleemstelling waarrond een project wordt beoogd (leerdoelen), de 
relevante ervaring, technische mogelijkheden, soort klanten, type installaties, etc… 
 
In functie van transparantie en het in stand houden van een level playing field zullen de belangrijkste 
resultaten van een pilootproject steeds publiek worden gemaakt (vb.. via een rapport, fiche, 
webinar, …) om alle stakeholders de kans te geven hun kennisniveau op gelijke hoogte te brengen 
en er hun feedback op te geven. Dit neemt niet weg dat i.s.m. de projectpartners een balans zal 
worden gezocht wat betreft de elementen die men confidentieel wenst te behandelen. In diezelfde 
optiek zal Fluvius er ook naar streven om de pilootprojecten zo vorm te geven dat ze behapbaar zijn 
in scope, beperkt in de tijd en doenbaar qua in te zetten middelen.  
 
In elk geval wenst Fluvius zowel op korte termijn als op middellange termijn pilootprojecten op te 
starten om diensten te ontwikkelen die van maatschappelijke meerwaarde kunnen zijn. 


